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論 文 内 容 の 要 旨 
 わが国における送電線事故の 2/3 は落雷が原因となっている。近年のコンピュータ機器等の普及に伴い、停電事故
の影響は広範囲に及ぶため、電力系統における雷害対策は重要性を増しでいる。この雷対策の１つとしてレーザー誘
雷がある。レーザー誘雷の研究は 1970 年代に Ball によって提案され、米国に於て約 20 m の塔を設置して、400 J








出力 CO2 レーザーを用いて大気中に強電離プラズマを生成して放電誘導の実験を行ってきた。 
 長尺のレーザープラズマチャンネルを生成するために MACH 鏡（Multi Active CHannel）を考案し、当時では世
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た。このため誘電塔先端の絶縁物ターゲットを設置し、それをレーザーで照射することにより高密度のプラズマチャ




































チャンネルを生成する側に正極性電圧を印加した場合、プラズマビーズ平均間隔 5 mm では 80％、10 mm では 40％
であること、負極性を印加した場合はビーズ平均間隔 5 mm では 67％、10 mm では０％であると明らかにしている。 
 不平等電界での放電進展過程について実験では放電の開始は、棒電極周りに存在するコロナシースの外にあるプラ




 新規に多焦点集光鏡（MACH 鏡、Multi Active CHannel）を発案し、世界最長の 8.5 m におよぶ長尺放電誘導と
プラズマチャンネルを実現し、またレーザーによって完全に放電構造を制御できることを述べている。 
 第４章では平成５年度より行ったレーザー誘雷野外実験について述べている。福井県三浜町嶽山に 50 m 高さのレ
ーザー誘雷装置を設置し、降雪時にビーズ状プラズマチャンネル数が減少する効果の対策としてダスト散布やレーザ
ービームダクトの設置を検討し、開発した CO2 レーザー、２台の大型カセグレン鏡について説明している。 







めている。紫外レーザーの伝播特性は雪による減衰が最も大きく、降雪強度が 1.2 mm/h で透過率が 50％となる伝播
距離は 700 m、降雪強度が 3.6 mm/h では 250 m であることを示している。弱電離プラズマ密度をチャージコレクタ
ーおよびマイクロ波干渉計により計測し、プラズマ密度はレーザー強度、レーザーフラックスに依存することを明ら
かにしている。放電ガイドに必要なプラズマ密度 1013 cm－3 を大気中に生成するためには 10-100 J/cm2 が必要であ
ることを提案している。ストリークカメラを用いて弱電離プラズマ中でのストリーマの進展速度の計測を行ない、プ
ラズマ密度が 1-2×1013 cm－3 では進展速度は 5×106～1.5×107 m/s であること、弱電離プラズマの初期密度、及び
初期外部電界の増加対して線形的に速くなることをはじめて示している。ストリーマ先端電界をポッケル効果電界計
により先端電界は 2.7-3.0 MV/m であることを計測している。そして弱電離プラズマ中の進展モデルを立て、ストリ
ーマ進展速度の実験式を明らかにし、プラズマチャンネルの寿命から弱電離プラズマ１本の長さを 50 m 以下とする
必要があると結論している。 
 第６章では実誘雷を行うために必要なレーザープラズマチャンネル長さの検討と防御範囲について検討している。
リーダーが進展するための最低必要な電位歪みと高さを計算し、平均電界 10 kV/m を仮定すると、必要なプラズマ長
さは 129 m となることを示している。この結果より、必要なレーザー誘雷装置を算出し、強電離プラズマチャンネル
を生成するために必要な CO2 レーザーは出力 100 J、繰り返し２ショット、２ショット間の繰り返し間隔 10 ms、ま
た弱電離プラズマチャンネルを生成するために必要な紫外光レーザーは出力 35 J、装置数４台、繰り返し間隔 10 ms
が必要であることを明らかにしている。レーザー自動照射システムを３箇所に設置すると防御範囲は天頂角 30 度で
半径 1.5 km であることを明らかにし、実用化可能であることを示している。 
 以上のように、本論文は高出力レーザーを用いて冬季雷を安全に地上に誘導する方式を明確にし、実際に高出力炭
酸ガスレーザーによるレーザー誘雷に成功し、実用化システムを提案し、レーザー誘雷が電力の安全性を確保する技
術として有効であることを世界ではじめて示し、電気工学、レーザー工学へ多大の寄与をなしたものと言える。 
 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
